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1. Veranlassung

Anlasslich der Hauptversammlung vom 13. Mérz 2009 beschloss die Wasserkorporation
Schwandital-Platten die Priifung der Ubergabe der Wasserversorgung an die Gemeinde Gla-
rus Nord.

Die Anlagen sind im Jahre 1979-1980 fiir ca. Fr. 750'000.- Baukosten erstellt worden. Daran
beteiligten sich Bund, Kanton und die Gemeinde mit Subventionen von Fr. 400'000.-, die
Restkosten von Fr. 350’000 wurden unter die Benltzer verteilt.

Die Ausgaben fir Reparaturen und Unterhalt werden immer grésser. Eine Erhéhung der Ta-
rife ist unumgénglich. Der Vorstand hat aber beschlossen, im jetzigen Zeitpunkt keine Erho-
hung vorzunehmen. Auch erfolgten in den letzten Jahren keine Anpassungen des Tarifes
aufgrund des Teuerungsindex fir Konsumentenpreise. Wenn es so weitergeht wird das Ka-
pital in wenigen Jahren aufgebraucht sein.

Das Ingenieurbliro Raymann, Glarus wurde von der Gemeinde beauftragt, die Anlagen zu
beurteilen und die Voraussetzungen fiir eine Ubernahme zu priifen.

2. Zustand der Anlagen

Am 6.0Oktober 2011 fand im Beisein von Albert Schnyder, Twing ein Augenschein der Was-
serversorgungsanlagen Schwéndital-Platten statt. Die Anlagen sind bezlglich heutigen An-
forderungen an die Trinkwasseranlagen beurteilt worden.

Anlageteil Baujahr Méngel Bemerkungen
Quelle Twing 1979 Uberlauf syphonie- Ergiebige Quelle, keine
ren, Ausziehen des Schittungsmessungen vor-
Strimpfels verbes- handen, Schutzzone vor-
sern handen seit 1995, guter Zu-
stand
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Reservoir Twing 1980 Triibungswéchter mit | Betonbaute und Installatio-
60 m3 Brauchreserve Datenaufzeichnung | nen guter Zustand, bis heute
erganzen, Messung | keine Probleme gemass A.

100 m3 Léschreserve Momentan- Schnyder

Verbrauch ergénzen

N,
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Reservoir Weberberg 1980 Luft-Filter fehlt, ev. Polyester-Kugeltank, Zu-
15 m3 Brauchreserve fehlt Syphonierung stand befriedigend, sehr
Ablauf u. Uberlauf, enger Einstieg, Unterhalt
Offener Wasserspie- | schwierig zu gewéhrleisten,
gel abdecken bis heute keine Probleme
‘gemass A. Schnyder
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Stufenpumpe Kengel- 1980 Gebrochener Deckel | Guter Zustand
berg ersetzen
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Stufenpumpe Eggenbo- | 1980 Rauschen im Pumpe ersetzt 2009, guter
den Schacht, ev. Leck Zustand
beheben im Netz

Hydrantenleitungen 1979 1 Leck geflickt 2011, sonst
Eternit und PE bis heute keine Probleme

Lange total 3630 m gemass A. Schnyder

Steuerung Die Alarme gehen angeblich
Uber das Leitsystem der
TBGN

Gemaéss A. Schnyder (ohne Wasserwart-Ausbildung) werden die Reservoirs pro Jahr 1-2-
mal gereinigt. Der Unterhaltsaufwand betragt bisher ca. 10 -12 Stunden pro Jahr. Beziglich
Trinkwasserqualitat sind bis heute angeblich keine Beanstandungen durch das Lebensmitte-
linspektorat erfolgt. Bisher sind auch keine Engpésse in der Wasserversorgung festgestelit
worden.

Der Zustand der Wasserversorgungsanlagen kann zurzeit als gut bezeichnet werden. Die
Méngel sind im Verhaltnis zum Wert der Gesamtanlage kleinartig.
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3. Kostenschitzung Mangelbehebung

Anlageteil Méngel Kostenschatzung
Fr.
Quelle Twing Uberlauf syphonieren, 4000.-
Striimpfel- Entnahme
verbessern
Reservoir Twing Tribungswichter mit 8000.-
60 m3 Brauchreserve Dat?naufz?\;chnung
N ergénzen, Messung
100 m3 Loschreserve Momentan-Verbrauch
ergénzen
Reservoir Weberberg Luft-Filter fehlt, ev. 5000.-
15 m3 Brauchreserve Syphonierung Ablaut u.
Uberlauf ergénzen,
Offener Wasserspiegel
abdecken
Stufenpumpe Eggenbo- | Rauschen im Schacht, 3000.-
den ev. Leck beheben im
Netz
Steuerung Daten-Einbindung ins 8000.-
Fernwirksystem der
Gemeinde
Total zirka Fr. 28'000.-

8/14
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4. Heutige Finanzierung

Die jahrlichen Benutzungsgeblhren werden aufgrund von Grundgebithren und Hahnentaxen
erhoben.

Jahr Ertrag Gebuhren
2010 Fr. 7055.-
2011 Fr. 7160.-

Vermégensentwicklung 1993 - 2009

Jahr Vermdgen Gewinn / Verlust
1993 19'318.05 7'647.05
1994 19'260.50 -57.55
1995 21'116.00 1'855.50
1996 21'760.80 644.80
1997 25'379.45 3'618.65
1998 30'476.05 5'096.60
1999 31'270.30 794.25
2000 32'935.75 1'665.45
2001 38'138.95 5'203.20
2002 34'317.40 -3'821.55
2003 21'477.20 -12'840.20
2004 22'948.85 1'471.65
2005 21'019.20 -1'929.65
2006 21'447.45 428.25
2007 19'129.10 -2'318.35
2008 18'921.90 -207.20
2009 14'532.85 -4'389.05
2010 14'918.05 385.20
2011 14'805.45 -112.60
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Kapital / Jahre

50'000.00

40000.00

30'000.00

20'000.00 -
@ Kapital
W Gewinn / Verlust

10'000.00 +f

0.00 -

-10'000.00

-20'000.00
Jahre

Die Betriebs- und Unterhaltskosten werden mit dem Alter der Anlagen zunehmen. Ohne eine
massive Geblhrenerhdhung schrumpfen die Rickstellungen anstatt zu wachsen.

5. Neuwert der Wasserversorgungsanlagen

Die Neuwerte der einzelnen Anlageteile sind geschatzt.

Ein- Einheitskosten | Neuwert

Bezeichnung/Grdsse (Innendurchmesser) | heit Im Fr./Ifm. Fr.
Rohre PE 50 m 1440 200 288'000
Eternit-Rohre DN 100 inkl. Hydranten m 1'030 300 309'000
Eternit-Rohre DN 125 inkl. Hydranten m 1160 350 406'000
TOTAL Leitungen 3'630 1'003'000
| Bauwerke

Bezeichnung Anzahl

Quellfassung Twing 1 70'000
Reservoir Twing 150 m3 Brauch- / Léschre-

serve 1 240'000
Reservoir Weberberg 20m3 1 20'000
Stufenpumpstationen Kengelberg u Eggen-

boden 2 80'000
TOTAL Bauwerke 410'000
Neuwert WV Schwéndital / Platten zirka 1 '413'000|
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6. Kostendeckende Geblhren

Die bisherigen Gebiihren konnten sehr tief gehalten werden, weil an die urspriinglichen Bau-
kosten von Fr. 750'000.- Subventionen von rund ca. Fr. 400'000.- gezahlt und die Restkosten
von rund Fr. 350'000.- durch die Mitbenlitzer direkt bezahlt wurden. Die Anlagen sind damit
von Anfang an schuldenfrei gewesen. Lediglich die Betriebskosten sind durch Geblhren
gedeckt worden. Bei kommenden Ersatzmassnahmen sind nur noch ca. 5% Subventionen
zu erwarten. Um das Werk langerfristig zu finanzieren, sind die Geblhren zusétzlich auf die
Werterhaltung auszurichten.

Zur Vereinfachung der Berechnung des erforderlichen Ertrages werden keine Zinsen be-
rlicksichtigt.

Werterhaltungskosten
Amorti-
Neuwert sation Werterhalt
Jahre pro Jahr
Neuwert Hauptieitungen Fr.1°003'000 70 Fr. 14'329
Neuwert Reservoir, Pumpstationen, Quellfassung Fr. 410000 50 Fr. 8200
Fr.
Total 1'413'000 63 Fr. 22'529
Fr.
Restwert heutige Anlagen Anteil Alter > 30 40% 1'413'000 Fr. 565'200
Erforderlicher Gebiihrenertrag
Jahre
Neuersatz der Anlagen theoretisch in 35 Fr. 1'413'000
Kreditaufnahme bei Neuersatz am Ende der Lebens-
dauer Annahme 50% Fr. 706'500
Erforderliche Rickstellungen oder Sanierungen 35 Jahren Fr. 706'500
Erforderliche Riickstellungen oder Sanierungen Pro Jahr Fr. 20186
Unterhalt und Betrieb pro Jahr Fr. 3'000
Erforderliche Gebiihrenertrag zirka Fr. 23'186
Momentaner Geblihrenertrag Fr. 7100

Nach Ablauf der theoretischen Lebensdauer in 35 Jahren soll mindestens 50% des Anlage-
wertes als Riickstellung vorhanden cder als Investition in Erneuerungen getétigt sein. Fir die
restlichen 50% kann sich der Versorgungseigentimer je nach Bedarf verschulden.
Theoretisch muss der Tarif um 300% erhdht werden um einen durchschnittlichen Geblhren-
ertrag fir den Werterhalt und die Betriebskosten zu erreichen.
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7. Gebuhrenertrag nach Wassertarif der Gemeinde

Bei der WV Schwandital-Platten sind keine Messungen {iber den Wasserverbrauch vorhan-
den. Eine Gesamtverbrauchs-Messung im Reservoir Twing oder private Wasserzihler sind
nicht vorhanden,

Der mutmassliche Gebiihrenertrag nach dem Wassertarif der Gemeinde Glarus Nord ist
mangels Angaben Uber den Wasserverbrauch grob abgeschéatzt worden. Es werden keine
Stetslaufe mitbericksichtigt.

Grundgebihr nach Wasserzahlergrosse Fr. 4600.-
Mengengeblhr nach Wasserverbrauch Fr. 6700.-
Total Gebiihrenertrag nach Gemeinde-Tarif geschétzt Fr. 11'300.-

(erforderlicher kostendeckender Geblhrenertrag Fr. 23'186.-}

Der Geblihrenertrag nach Wassertarif der Gemeinde ist nicht kostendeckend.

Der Gebiihrenertrag aufgrund des Wassertarifs der Gemeinde wird héher sein als jener ge-
mass heutigem Tarif der Korporation (Fr. 7'100.-).

Gemass Tarifstruktur der Gemeinde wiirden die Abonnenten mit grossem Wasserverbrauch
(z.B. Landwirtschaft ohne eigenes Wasser) neu starker belastet und Ferienhduser weniger.
Stetslaufe ohne Messung sind nicht mehr gestattet.

8. Rechtliche Voraussetzungen
Das Versorgungsgebiet der WV Glarus Nord ist im Wasserreglement unter Art. 05 definiert:

Art. 05 Versorgungsgebiet

1. Das Versorgungsgebiet der Gemeinde erstreckt sich (iber die rechtsgiiltig ausgeschiedenen Bau-
zonen sowie (iber bereits erschlossene Grundstiicke ausserhalb der Bauzonen.

2. Das generelle Wasserversorgungsprojekt zeig! die bestehenden und geplanten Wasserversor-
gungs- und Léschwasseranlagen auf.

3. Ausserhalb der Bauzone ist die Gemeinde nicht zur Abgabe von Wasser verpflichtet.

4, Die Gemeinde kann auch Beziiger ausserhalb des Versorgungsgebietes beliefern, sofern die Zulei-
tungskosten vom Bezliger Gbernommen werden.

Die Ferienhauszone Lauferberg ist eine rechtsglitig ausgeschiedene Bauzone, in der die
Gemeinde Glarus Nord die Wasserversorgung zu gewahrleisten hat. Grundsétzlich ist die
Wasserversorgung heute gewéhrleistet. Sofern die Wasserkorporation die ,private” Wasser-
versorgung nicht mehr selbst betreiben will, ist die Gemeinde grundsétzlich verpflichtet, die
Anlagen in die dffentliche Versorgung unentgeltlich zu dbernehmen und die Geblhrenerhe-
bung nach Tarif der Gemeinde Glarus Nord zu erheben.

Die Ubernahme von privaten Anlagen wird in Art. 20 des Erschliessungsreglementes (ER)
geregelt.

Art. 20 Ubernahme von privaten Anlagen

1. Die Baubehérde kann auf Antrag bestehende Erschliessungsanlagen, welche von Privaten erstelit
wurden und dem Gemelngebrauch dienen, Gbernehmen, sofern die Anlagen den technischen Anfor-
derungen genlgen und sich in einwandfreiem Zustand befinden,

2. Die Privaten haben den normgemassen Ausbaustandard und den einwandfreien Unterhalt nachzu-
weisen. Die zustindige Fachstelle kann diese Feststellung vornehmen.

3. Ist eine Anlage technisch und baulich nicht einwandfrei unterhalten oder sind mit der bisherigen
Baulast besondere Rechte verbunden, kann der Gemeinderat an die Ubernahme in die éffentliche
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Baulast Auflagen knGpfen. Diese sind noch vom bisherigen Eigentiimer vor der Ubergabe der Anlage
zu erflillen.

4, Private Erschliessungsantagen werden nur {ibernommen, wenn sie unentgeitlich an die Gemeinde
abgetreten werden. }

5. Vorbehalten bleibt die Ubernahme privater Erschliessungsantagen auf dem Enteignungsweg.

Eine Ubernahme der Wasserversorgung Schwéndital-Platten durch die Gemeinde ist unent-
geltlich. Die technischen Mange! sind vorgéangig zu beheben oder abzugeiten. Die Lieferung
der Wasserzahler ist Sache der Gemeinde-Wasserversorgung. Die Montagekosten und die
eventuell frostsicheren Leitungsanpassungen zum Einbau der Wasserzéhler ist Sache der
Benitzer.

8. Ubernahme

Sofern die Wasserkorporation rechtskréftig beschliesst, die Wasserversorgungsanlagen ab-
zutreten und die Mangel zu beheben oder mit ca. Fr. 28'000.- abzugelten, wird die Gemeinde
aufgrund der erwéhnten rechtlichen Voraussetzungen verpflichtet sein, die Wasserversor-
gung Lauferberg-Platten zu (bernehmen.

Alle Service-, Versicherungsvertrdge und Dienstbarkeiten sind neu zu regeln sowie die
Rechte und Lasten auf die Gemeinde zu Ubertragen. Die Dateniibertragung inkl. Pager- und
Alarmumschaltungen wechseln auf die Pikettorganisation der WV Glarus Nord.

Damit wiirden die heutigen Korporationsmitglieder der Wasserversorgung neu Abonnenten

der Gemeinde Glarus Nord und anerkennen folglich das Wasserreglement mit dem zugeho-
rigen Wassertarif. Alle Erweiterungen oder Anpassungen der privaten Wasserversorgungs-

anlagen unterstehen dann der Bewilligungspflicht der WV Glarus Nord.

Die Lieferung der Wasserzahler ist Sache der Gemeinde-Wasserversorgung. Die Montage-
kosten und die eventuellen frostsicheren Leitungsanpassungen zum Einbau der Wasserzah-
ler ist Sache der Benlitzer. Ungemessene Stetsidufe sind nicht erlaubt.

Die detaillierten rechtiichen Bedingungen zur Ubernahme sind noch festzulegen.

Raymann AG
Bauingenieurbtiro
8750 Glarus

Bruno Raymann

Anhang
Ubersichtsplan Wasserversorgungs-Anlagen Schwandital-Platten
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10. Ubersicht Wasserversorgungs-Anlagen Schwindital-Platten
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