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1. Ausgangsiage

1 Ausgangslage

Bis zum Jahre 2003 waren die Feuerwehren im Kanton Glarus jeweils pro Gemeinde
organisiert. 1998 beauftragte der Landrat die Kantonale Sachversicherung (heute:
glarnerSach) das Feuerwehrwesen zu restrukturieren. An der Landsgemeinde im 2003
(Trak. 9: Gesetz zu Brandschutz und Feuerwehr) wurde das damalige Projekt
Feuerwehr Futura® verabschiedet.

Kernpunkte:
+  Optimale Einsatzmittel, ganzheitliche Ausbildung
+ Reduktion der Standorte (24 — 11)
+  Beibehaltung des Milizsystems
« Einheitlichen Entschadigungsregelung (Minimalansitze)
Finanzierung der [nvestitionen, Reserve- und Ausgleichfonds
Definition der Kernaufgaben der Feuerwehren

Schadensverhiitung / Schadensbekdmpfung

Die Annahme dieser Gesetzesdnderungen initiierte den Zusammenschluss der
Feuerwehren der damaligen Gemeinden Nifels-Mollis und Niederurnen-Oberurnen.
Diese Fusionen wurde in den Jahren 2007 (Nieder- und Oberurnen) 2008 (Néfels-
Mollis) vollzogen. Mit je einem Standort Bilten und Kerenzerberg (Filzbach)
etablierten sich vier Feuerwehrdepots, die aus einsatztakiischen Griinden optimal iiber
das (heutige) Gemeindegebiet Glarus Nord verteilt sind und die Kernpunkte des
Projektes erflillen.

Durch die Landsgemeindeentscheide (2005/2006), die die Strukturreform 2011
einldutete, wurde das Projekt ,,Feuerwehr Futura®, insbesondere die Standortfragen der
Feuerwehren des ganzen Kantons, nochmals aufgrund dieser neuen Ausgangslage
hinterfragt. Nach reiflicher Uberlegung und abwégen vieler Vor- und Nachteile, kamen
die damaligen Behorden-, Feuerwehr- und kantonalen Vertreter zu der gleichen
Schlussfolgerung wic das Projekt ,,Feuerwehr Futura®. Am 16. Mai 2007 entschieden
sie sich fiir die Weiterfilhrung der ,,4-Standort-Strategie® flir Glarus Nord.

Mit der Bestimmung der neuen Verantwortlichkeiten im Gemeinderat Glarus Nord,
wurde eine Uberpriifung und Bereinigung der durch die Arbeitsgruppe D7 erarbeiteten
Losungen in Bezug der neuen ,,Feuerwehr Glarus Nord*, Die Grundlagen der AG D7
unter dem Prisidium von Franz Landolt, Nifels, bildeten eine sehr gute Ausgangslage.

2 Auftrag der Feuerwehr (FKS Feuerwehr Koordination Schweiz)

2.1 Kernauftrag der Feuerwehr

+  Kernaufgabe der Feuerwehr ist die Intervention bei Brinden, Naturereignissen,
Explosionen, Einstiirzen, Unfillen oder ABC-Ereignissen zum Schutz von Mensch,
Tier, Unwelt und Sachwerten



2. Aufirag der Feuerwehr (FKS Feuerwehr Koordination Schweiz)

Den Feuerwehren obliegt die Aufgabe des unverziiglichen, befristeten Einsatzes in
Kooperation mit der Polizei und Sanitit. (Partner des Bevolkerungsschutzes)
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2.2 Organisation/Milizsystem
+ Die Kantone sind fiir die Regelung der Organisation der Feuerwehren
zustandig.

+ Die Feuerwehren sind Organisationen mit eigenen Aufgaben-, Kompetenz-
und Verantwortungsbereichen.

- Die Feuerwehr ist eine der Partnerorganisationen im System
Bevdélkerungsschutz.

- Die Feuerwehren in der Schweiz und im Furstentum Liechtenstein
basieren auf dem Milizsystem; in einigen Stadten, Agglomerationen oder
Betrieben auch auf Berufsfeuerwehren (2008: 1'150 AdF).

+ Das Milizsystem ist zu erhalten.(2008: 105'000 AdF)

2.3 Der Dienst in der Feuerwehr / Aus- und Weiterbildung

Der Dienst in der Feuerwehr soll von den Feuerwehrangehérigen als
herausfordernd und als persénlicher Gewinn erlebt werden.

- Den Angehérigen der Feuerwehr dirfen durch ihre Tatigkeit in der
Feuerwehr keine beruflichen und materiellen Nachteile entstehen.
- Die Ausbildung muss den Anforderungen des Einsatzes entsprechen

- Die eigene Sicherheit der Feuerwehrangehorigen muss integraler
Bestandteil jeder Aus- und Weiterbildung sein



2. Auftrag der Feuerwehr (FKS Feuerwehr Koordination Schweiz)

2.4 Richtzeiten fiir Einsétze
« Fur Rettungs- und Brandeinséatze sind Richtzeiten wie folgt einzuhalten:

Das Ersteinsatzelement der Feuerwehr trifft innerhalb folgender Richtzeiten nach
Eingang der Alarmierung bei den aufgebotenen Feuerwehreinsatzkraften an der
Einsatzstelle ein:

o bis 10 Minuten in Gberwiegend dicht besiedelten Gebieten,

o bis 15 Minuten in tberwiegend diinn besiedelten Gebieten.

Die zusétzlich zum Ersteinsatzelement aufgebotenen Fachspezialisten treffen

innerhalb folgender Richtzeiten an der Einsatzstelle ein:

o bis 20 Minuten zur Unfallrettung auf Strassen,

o bis 20 Minuten fur Einsatze mit Autodrehleitern / Hubretter in lberwiegend dicht
besiedelten Gebieten,

o bis 45 Minuten fur Ol- und Chemiewehren

o bis 120 Minuten fur Strahlenwehren und B-Wehren

+ Die personelle und materielle Ausstattung des Ersteinsatzelementes ergibt
sich aus dem Einsatzauftrag; in der Regel umfasst es 8 AdF mit der
erforderlichen Ausstattung.

2.4.1 Deéfinition der Richtzeiten

Die so genannte Orbit-Studie diente als wissenschaftliche Grundlage fur
die Definition der Richtzeiten
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Erldauterung der Grdik:

In der Orbit-Studie wird von einem Brand ausgegangen, bei dem sich eine Person i
Brandraum befindet und vom Brandbeginn an den Rauchgasen ausgesetzt ist. Die griine
Kurve zeigt den Anstieg der Kohlenmonoxid-Konzentration im Brandraum. Die blaue Kurve
zeigt, wie die Kohlenmonoxid- Konzentration im Blut der betroffenen Person ansteigt



2. Auftrag der Feuerwehr (FKS Feuerwehr Koordination Schweiz)

2.5 Weiterentwicklung der Feuerwehr

Zentrale Ziele fur die Weiterentwicklung der Feuerwehren sind:

die Konzentration auf die Kernaufgabe

+ die Sicherheit der Einsatzkréfte weiter zu erhhen

- die Einsatzbereitschaft sicherzustellen

« die Leistungsfahigkeit rechtzeitig an neue Anforderungen anzupassen
die Wirtschaftlichkeit weiter zu optimieren

- den hohen gesellschaftlichen Stellenwert und das Vertrauen in die
Feuerwehr auch in Zukunft durch entsprechende Leistungen zu festigen.

3 Analyse Feuerwehr - Standorte
3.1 Depot Mollis-Nifels

3.1.1 Standort
Der aktuelle Standort ist an der Riifistrasse 7 in Mollis.

3.1.2 Bauliche Substanz

Das bestehende FW-Gebiude genligt grundsitzlich den Anforderungen der Feuerwehr.
Seit der Zusammenlegung der 2 Kompanien Nafels und Mollis im 2009 und der
Ubernahme der Strassenrettung ,,Autobahn® im Leistungsauftrag ASTRA, sind die
Réumlichkeiten schlicht zu klein. Der Dachstock und die Raumluft ist Asbestbelastet.
Durch den Kauf der Liegenschaft ,,Orion mit den bestehenden Geb#uden, konnte die
drgste Raumnot entschirft werden. Die ausgelagerten Retablierungsrdume flir den
Atemschutz (Nifels/Weesen) konnten optimal integriert werden, sodass Wartung und
Wiederinstandstellung nach Einstitzen und Ubungen ,,betrieblich® sinnvoll organisiert
sind. So kann auf eine Weiterfiihrung des Retablierungsraum im Werkhof Bigsche seit
Mirz dieses Jahres verzichtet werden,

3.1.3 Einsalzzeiten

Die geforderten Einsatzzeiten kénnen infolge der zentralen Lage und der kurzfristigen
Tagesverfligbarkeit von Einsatzkriften eingehalten werden,

Insbesondere ist der Einsatz auf der Autobahn A3 in der geforderten Einsatzzeit von
10 Minuten zu erfiillen. (Lebensrettende Massnahmen bei einem Unfall)

3.1.4 Spezielles

Der Standort des Depots ist ,,rechts™ der Linth. Bei Hochwasser ist es von
substanzieller Bedeutung, dass die erforderlichen Geritschaften und Mannschaft
beidseitig der Linth einsatzfihig sind, da davon ausgegangen werden muss, dass
entsprechende Uberquerungen nicht mehr maglich sind.

Die Emissionsbelastungen im Quartier werden bei Einsdtzen und bei Ubungen so
gering wie moglich gehalten, so werden ldarmintensive Arbeiten an andere
Ubungsstandorte verlegt. Die Feuerwehr wurde in der Vergangenheit und bis Heute
nie als stérend empfunden. Es ist zudem zu erwarten, dass in Zukunft auch ein
Sicherheitsdispositiv fiir den Flugplatz Mollis zu erarbeiten ist.



3. Analyse Feuerwehr - Standorte

3.1.5 Erwartete Investitionen

Dringend notwendig ist die Schaftung zusitzlicher Abstellmdglichkeit fiir die
Fahrzeuge des Atemschutzes und Mannschafistransporter. Das Gebdude ,,Sid*“ der
Liegenschaft ,,Orion* kdnnte abgerissen und mit einem ,,Industriebau* ersetzt werden.
Notwendig ist auch der Ersatz der Tore am bestehenden FW-Gebiudes. Fallweise
sollte man auch die ,,Wédrmesanierung* des Gebéaudes ,,Orion Nord* priifen.

a) Einstellhalle 800'000.~
b) Sanierung Tore 60'000.-
¢) Sanierung Orion  280'000.-
d) Umgebung 90'000.-

1'260'000.-

Anteil Gemeinde 630'000.- (Reserve-Fonds Feuerwehr)
Anteil glarnerSach  630'000.-

3.1.6 Raumplanerische Aspekie

Der Standort Mollis ist von Wohnh&usern umgeben. Die Distanz zur Hauptstrasse
betrigt jedoch nur ca. 160 m. Damit ist die Erreichbarkeit der Hauptverkehrsachse
recht gut. Der Entscheid fitr den Standort Mollis kénnte sich zudem positiv auf den
Termin der Ersteflung Stichstrasse bis zur Autobahn auswirken. Auf der andern Seite
sind die Ausbaumdglichkeiten des Standortes beschrinkt und miissen sich den
vorhandenen Gegebenheiten unterordnen. (Anmerkung Ressort Sicherheit: Die
geplante Erweiterung gentigt den Anspriichen der Kp Mollis-Nifels flir voraussichtlich
die néchsten 20 Jahre und kann problemlos in der bestehenden Parzelle realisiert
werden — siche Machbarkeitsstudie W. Schriber)

3.2 Depot Niederurnen-Oberurnen

3.2.1 Standort

Der aktuelle Standort ist an der Badstrasse in Niederurnen

3.2.2 Bauliche Substanz

Bedingt durch die Zusammenlegung mit Oberurnen und der Auflésung resp. die
Zusammenlegung des Depots Oberurnen mit Niederurnen, geniigt das Depot den
Anforderungen der Feuerwehr nicht mehr. Insbesondere die Garderobensituation
erschweren bei Einsétzen ein geordnetes, effizentes Wechseln in die Branschutz-
bekleidung. Die fehlende Heizung ist im Winter problematisch, da eine temperierung
der Rdumlichkeiten fehlt und Fahrzeuge und eingelagertes Rettungsmaterial zusitzlich
,»belastet”. Die feuchten Arbeitsriume und das ungiinstige Klima erschweren und
verlidngern zudem die Retablierungszeiten (z.B. trocknen der Kleidung) nach
Einsdtzen. Im Hochwasserfall lauft zudem Wasser durch das Depot (Bergdruck).
Vergleiche dazu auch den Inspektionsbericht 2010 des Feuerwehrinspektorates.



3. Analyse Feuerwehr - Standorte

3.2.3 Einsaizzeilen

Die geforderten Einsatzzeiten kdnnen infolge der zentralen Lage gut eingehalten
werden. Da die Kompanie Nieder-Oberurnen auch eine Unterstiitzungsfunktion fiir die
Kompanie Bilten im Ersteinsatz wahrnimmt ist der Standort ideal.

3.2.4 Spezielles

Insbesondere stellt der Standort Niederurnen den Gegenpol zum Depot Mollis bei
Elementarereignissen (Hochwasser)} dar. So sind auch "links" der Linth genligend
Krifte und Material verfiigbar.

3.2.5 Erwartete Investitionen

Gemiiss dem Vorprojekt ist mit Sanierungskosten(Teilneubau) in der Hshe von ca.
CHF 1 Mio zu rechnen. Dies wiirde das Budget der Gemein de Glarus Nord mit CHF
500'000.- belasten. (% glarnerSach). Bei einem kompletten Neubau sind hohere
Investitionen zu erwarten.

3.2.6 Raumplanerische Aspekite

Das Geb#ude in Niederurnen muss durch einen Teilneubau ersetzt werden. Angesichts
der Hochwassergefahr in diesem Gebiet ist zu priifen, ob auch ein anderer Standott in
Frage kommt. Damit wird jedoch nicht der Grundsatz der 4-Standortenstrategie in
Frage gestellt, sondern der Standort aus Sicht der Gefahrenkarte.

3.3 Depot Bilten

3.3.1 Standort
Der aktuelle Standort ist an der Bahnhofstrasse Bilten.

3.3.2 Bauliche Substanz
Das Depot Bilten ist gegenwirtig saniert und in einem guten Zustand.

3.3.3 Einsatzzeiten

Die Kompanie Bilten ist eine Ersteinsatzformation mit ca. 35AdF welche ab einem
Einsatz "grosser” Zimmerbrand sofort die Unterstiitzung der nichstgelegenen
Kompanie bendtigt. Somit kann die Kompanie Bilten nur den Ersteinsatz sicherstellen
und brauch die rdumliche Néhe zu Niederurnen.

3.3.4 Raumplanerische Aspekte

Zu Bilten sind keine keine Erglinzungen zu machen. Da es sich hier um ein kleineres
Depots handelt und keine Sanierung ansteht, gibt es keine Griinde, im heutigen
Zeitpunkt etwas zu dndern.

3.4 Depot Kerenzen

3.4.1 Standort
Der aktuelle Standort ist an der Kerenzerbergstrasse Obstalden (Rest. Sternen)



3. Analyse Feuerwehr - Standorte

3.4.2 Bauliche Substanz

Das Depot Kerenzen ist gegenwiirtig saniert und in einem guten Zustand. Das
Platzangebot kann als knapp bezeichnet werden, so miissen die Einsatzkrifte z.B. ihre
Brandschutzkieider zu Hause aufbewahren.

3.4.3 Einsatzzeiten

Die Kompanie Kerenzen ist optimal organisiert und riickt auf den Schadenplatz direkt
ein (dezentrale Losung). Der Ersteinsatz erfolgt immer in der geforderten Zeit. Auch
die Kompanie Kerenzen benttigt ab "grésser” Hausbrand die Unterstiitzung von
Nifels-Mollis. Somit ist auch die Nihe zu der Stiitzpunktkompanie gegeben.

3.4.4 Spezialauftrdge

Die Kompanie ist in der Seilbahnrettung speziell ausgebildet und iibernimmt fiir die
Kerenzerbergbahnen die entsprechenden Sicherheitsdispositive. Die
Seilbahnspezialisten kdmen voraussichtlich auch bei der geplanten Verbindungsbahn
ins Gidsi zum Einsatz,

3.4.5 Raumplanerische Aspekte

Zum Depot Kerenzen sind keine keine Ergédnzungen zu machen. Da es sich hier um
ein kleineres Depots handelt und keine Sanierung ansteht, gibt es keine Griinde, im
heutigen Zeitpunkt etwas zu &ndern.

4 Fazit

4.1 Vorteile 4-Depot-Strategie

Die gemiss Feuerwehr Futura aufgestellte Feuerwehr in Glarus Nord mit den
verbleibenden 4 Depot/Kompanien und den entsprechenden Angehdrigen der
Feuerwehr (AdF) erflillen die durch Inspektorat und ,,Feuerwehr Koordiantion
Schweiz* geforderten Ersteinsatzzeiten vollumfinglich,

Die notigen und wichtigen Orts und Gebdudekenntnisse sind optimal

+ Bei einem Elementarereignis sind die Einsatzkriifte regelméssig {iber das
gebiet von Glarus Nord verteilt.

Die Rekrutierungsbereitschaft und die Identifikation mit der Ortschaft und des
Einsatzgebietes ist gross. Der notige Ubungs- und Ausbildungsbetrieb kann
optimal auf die anderen Vereine abgestimmt werden.

Durch die kurzen Einsatzwege und optimale Tagesverfiigbarkeiten der AdF
kdnne Firmen wie z.B. Netstal Maschinen AG auf ¢ine Betriebsfeuerwehr
verzichten und stellen deshalb auch die Arbeitnehmer gerne fiir den
Feuerwehrdienst frei.

- Die jahrlichen Einsatzzeiten pro AdF sind vertretbar. Eine Erhthung wiirde das
Milizsystem und die Akzeptanz der Arbeitgeber an die Grenze des
Zumutbaren bringen.

Die 4-STAO-Strategie ist voll miliztauglich. Alle Chargen der Feuerwehr
(Kommando, Kommandanten, Offiziere, Materialwarte ...) werden durch
engagierte Miliziondre abgedeckt.

+  Mit den geplanten Bruttoinvestitionen in der Hohe von ca. CHF 2 Mio (1 Mio
Gemeinde) in die bestehenden Depots ist die Feuerwehr flir die nédchsten 30



4. Fazit

Jahre ,,gebdudetechnisch® geriistet und es werden diesbeziiglich keine weiteren
Investitionen nitig sein.

Das Bekenntnis zu einer gut aufgestellten und gut ausgebildeten Miliz-
Feuerwehr ist fiir die Bevolkerung wichtig. Dies ist hinsichtlich der immer
haufiger auftretenden Elementarereignisse (Hochwasser 1999, 2005, 2010)
wichtig und notig.

Das System ,,Feuerwehr Futura® funktioniert seit der Einfithrung reibungslos.

4.2 Nachteile 4-Depot-Strategie

+  Es sind Investitionen in zwei bestehende Depot nétig.

+ Die Betriebskosten sind gemiss Berechnungen 2006 leicht hoher als bei
einem ,,zentralen Depot™. Durch die sich ergebenden Synergieen (zentraler
Einkauf, gemeinsame Ausbildung usw.) der ,,fusionierten’ Feuerwehren
wird dies jedoch aufgefangen.

Durch die vier Standorte ist ein leicht erhhter Materialbedarf festzustellen.
Dies diirfte sich aber angesichts der immer hiufiger auftretenden
Elementarereignisse relativieren, da der Bedarf auf diese Ereignisse
ausgerichtet werden miissen.

4.3 Raumplanerische Aspekte zum 4-STAO-Konzept

Wenn man davon ausgeht, dass vier Standorte flir die Erfilllung der Aufgaben der
Feuerwehr das richtige sind, dann sind die gewidhlten Standorte gut verteilt. Bei
Niederurnen konnte man noch priifen, ob der Standort im Hinblick auf einen Neubau
wirklich optimal ist.

4.4 Zentrales Depot

Die Frage beziiglich eines zentralen Depots im Gebiet Glarus Nord wurde bereits vor
dem Landsgemeindeentscheid 2006 im Rahmen des Projektes ,,Feuerwehr Futura®
eigehend durch die damalige Projektgruppe gepriift und aus obigen Griinden
verworfen. Nach dem Beschluss der Landsgemeinde wurde das Projekt erneut mit den
neuen Rahmenbedingungen des 3-Gemeinden-Kantons ein zweites Mal hinterfragt.
Auch diesmal kamen die beteiligten kantonalen, kommunalen Behdrden und die
Vertreter der Feuerwehr zur gleichen Schlussfolgerung. Trotz den finanziellen
»Fakts* wurde aufgrund der weichen Faktoren (Rekrutierungsbereitschaft,
Ortskenntnissen, Tagesverfligbarkeit, Identifikation, miliztauglichkeit) an der 4~
STAO-Strategie festgehalten. Die aufgrund der Gemeindefusion eingesetzte
Arbeitsgruppe D7 unter der Leitung von Franz Landolt, Nifels hat die Organisation
der Feuerwehr in der neuen Grossgemeinde Glarus Nord ein drittes Mal bearbeitet.
Auch diese Arbeitsgruppe unterstiitzt in Threm Abschlussbericht vom Dezember 2009
den eingeschlagenen Weg.

Griinde die gegen ein Zentrales Depot sprechen:

»  Die Investition wird einiges hther ausfallen { > CHF 3 Mio)
Einsatzzeiten werden erhtht

+ Einsatzhiufigkeit steigt, Milizsystem wird in Frage gestellt (Akzeptanz der
Arbeitgeber)

+  Synergieen mit Werkhdfen sind vernachlissigbar klein

- zceitliche Umsetzung >4 Jahre (unmittelbarer Handlungsbedarf in Niederurnen
und Mollis gegeben)



4. Fazit

+  Verlust von ca. 1/3 der aktuellen Bestidnde der zwei stirksten Kompanien
Niederurnen und Mollis (bei der Fusion von Mollis-Nifels und auch
Oberurnen-Niederurnen festgestellt)

+  Verlust der Einsatzmdglichkeiten beidseits der Linth bei Elementarereignissen

» wird durch die glarnerSach nicht subventioniert (50%-Beteiligung)

4.5 Raumplanerische Aspekte ,Zentrales Depot*

Ein moglicher Standort miisste in der Nihe des SGU sein, damit alle Gebiete gut
erreicht werden ktnnen. Vorausgesetzt, die Stichstrasse zur Autobahn ist erstellt,
wiren auch Mollis und der Kerenzerberg optimal erreichbar. Allerdings miisste fiir
eine solche Losung mit einer ldngeren Planungszeit/Umsetzung gerechnet werden.

4.6 Generelle Betrachtungen / Synergien

Aus den Diskussionen mit dem Ressort Bau & Umwelt (Jacqueline Thommen) und
dem Ressort Liegenschaften (Ronny Middendorf) zeigte sich die 4-STAQO Strategie
insofern ,,flexibel”, dass keine raumplanerischen Einschrankungen fir die Zukunft
gemacht werden miissen. Alle aktuell geplanten Projekte (Tschokke-Areal,
Stichstrasse, Umfahrung Nifels mit Riickbau Hauptstrasse) kdnnen ohne spezielle
Beriicksichtigung der ,,Sicherheit realisiert werden. Eine Stichstrasse wiirde im
Bereich der Autobahn- und Tunnel-Rettung massive Verbesserungen bringen. Auch
eine zunehmende Nutzung des Flugplatzareals mit seinen Diversitédten kann optimal
abgedeckt werden. Die An- und Abfahrwege (Mollis) mit mindestens drei Bahniiber-
resp. Unterfithrungen erlauben auch bei einem Halbstundentakt des Bahnverkehrs
optimale Einsatzwege.

Die baulichen Synergien im Zusammenhang mit zukiinftigen Werkhofen wird als eher
klein taxiert. Das Beispiel in Schwanden zeigt auf, dass diese dort aufeinen
gemeinsamen ,,Waschplatz® begrenzt sind. In diesem Projekt haben sich
bezeichnenderweise die Werkhofe aus dem gemeinsamen Projekt verabschiedet.
Sanitdre Anlagen diirften auch gemeinsam benutzt werden konnen.

4.7 Finanzpolitische Uberlegungen

Aus finanziellen Uberlegungen ist es sinnvoll, eine Sanierung oder Erweiterung der
beiden Depots gestaffelt zu realisieren. Die Reihenfolge miisste mit den
direktbetroffenen Kompanien und dem FW Kommando ausgehandelt werden. Eine
Staffelung wiirde auch vermeiden, dass praktisch die gesamte Feuerwehr Glarus Nord
aus ,,Provisorien® heraus lhren Aufirag erfiillen miisste.



4, Fazit

4.8 Stellungnahme glarnerSach / Feuerwehrinspektorat
Auszug aus dem Schreiben vom 26. Mai 2011:

Bereits im Jahr 2007 wurde mit den damaligen Behorden- und Feuerwehrvertreter
tiber die Weiterentwicklung des Feuerwehrwesens Glarus Nord diskutiert. Dabei
wurden die im Bericht beschriebenen Varianten auf Vor- und Nachteile gepriift und
einstimmig beschlossen, die Variante mit vier Standorten zu realisieren.

Bereits damals haben die Vorteile der 4-Depot-Strategie gegeniiber einem zentralen
Standort {iberwogen. Wir sind nach wie vor liberzeugt, dass die 4-Depo-Strategie der
richtige Entscheid ist und ersuchen die Verantwortlichen nun, das Natige zu
veranlassen.

9. Juni 2011, Ressort Sicherheit
Ruedi Schwitter
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